附件：

新业务大楼部分区域改造工程汇总表

一、二楼采血一科
1、体检咨询室与初筛室中间的墙体打掉改做地柜。
2、会议室靠走廊的墙加装窗户。
3、休息室与采血室之间的墙换推拉门。
4、原物料室改为男更衣室、原男女更衣室打通为女更衣室。
二、一楼、三楼成分血库科
（一）一楼血库
1、血库值班室及更衣室
[bookmark: _GoBack]（1）两个更衣室门口封闭，拆除更衣室靠值班室走道侧墙。
（2）两间值班室外墙手动开窗玻璃设置在人能够打开关闭的位置。
2、血库办公室
（1）拆除血库办公室与发血室之间的分隔墙，在办公室内进入发血室的门扇设为推拉吊门。
（2）血库办公室外墙手动开窗玻璃设置在人能够打开关闭的位置。
（3）血库办公室及发血室走廊玻璃窗改为左右开窗。
（二）三楼成分制备
1、三楼靠西头的更衣室与茶水间之间的墙壁拆除，常闭茶水间门。
2、操作室加装供排水。
三、四楼质量管理科
（一）血液实验室
1、实验边台约23.5米；
2、中央台操作台2张：规格1米×3米；
3、洗池5个；
4、冲眼器1个，雨淋1个；
（二）物料、设备质检室
1、实验边台8.3米；
2、中央台操作台1张：规格1.2米×2.4米；
3、洗池1个。
四、五楼检验科
1、将“更衣室”改设为“输血研究室”，并作以下改造：
（1）在两房间角落处加装给排水。
（2）两房间安装实验操作台。
（3）更衣室跟挂衣室之间开个标本传递窗。
2、将2个库房1个改设为报告区，1个改设为资料室。在两库房间墙处开窗一个（窗宽约1.3米），将房门拆除。
3、酶免实验室：
（1）定做实验电脑台4.8米，实验操作台4张。
（2）定做洗手盆一体操作台2个（约1.3米×2=2.6米）。
（3）按工程师尺寸，拆除窗口，用于安装ATM机。
4、核酸实验室：
每室定做洗手盆一体实验操作台约2.5米，共2.5米×5=12.5米，共5个实验室。
5、洗涤间建洗涤操作台1个（1槽1盆2合1）。
6、标本保存间墙壁及洗涤间通道墙壁贴瓷砖。
